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Ведомость объёмов строительных и монтажных работ

№ Наименование работы Единицы
измерения

Кол-во на
ТК-1

Строительные работы

1
Рытье траншеи в грунте II категории в
ручную м³ 40,14

2 Обратная засыпка траншеи песком м³ 13,38

3 Обратная засыпка траншеи обычным
грунтом м³ 26,76

4 Укладка сигнальной ленты в траншею м 223

Монтажные работы

5
Прокладка двухстенных
гофрированных труб ПНД-63 в
траншее и в опоре

м 260

6 Прокладка кабеля в трубах м 260

Ведомость траншей

Поз Наименование
Кол-во на
траншею Обозначение

документа
ТК-1

1 Тип Т-1 (длина, м) 223 А5-92-14

2 Ввод кабеля в опору 16 А5-92-49

3 Вывод кабеля из ЯУО 1 А5-92-53

ТК-1
Профиль кабельной траншеи

песок

30
0

90
070

0

200

W
1-

АВ
Бб

Ш
в-1

 4х
6

ЯУО

Масштаб 1:500

ЗУ приварить к
закладной детали. Нахлесточное
соединение Н13
сварной шов (6d)

1-1Фасад

Фундамент опоры
освещения

Опора освещения

Т=
50

0

Вертикальный заземлитель
прокат стальной оцинкованный

круглый, диам. 18 мм

Ведомость установленных опор
№

опоры
Марка
опоры

Тип
кронштейна Тип светильника

1.1 Опора
ОГК-10 К1-2,0-1,5-1-1 Pandora LED

245W-180-4000
1.2 Опора

ОГК-10 К1-2,0-1,5-1-1 Pandora LED
245W-180-4000

1.3 Опора
ОГК-10 К1-2,0-1,5-1-1 Pandora LED

245W-180-4000
1.4 Опора

ОГК-10 К1-2,0-1,5-1-1 Pandora LED
245W-180-4000

1.5 Опора
ОГК-10 К1-2,0-1,5-1-1 Pandora LED

245W-180-4000
1.6 Опора

ОГК-10 К1-2,0-1,5-1-1 Pandora LED
245W-180-4000

1.7 Опора
ОГК-10 К1-2,0-1,5-1-1 Pandora LED

245W-180-4000
1.8 Опора

ОГК-10 К1-2,0-1,5-1-1 Pandora LED
245W-180-4000

Итого:
Опоры ОГК-10 - 9 шт;
Кронштейны К1-2,0-1,5-1-1 - 9 шт;
Светильники Pandora LED 245W-180-4000 - 9 шт
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Экспликация зданий и сооружений

№ по ген.
плану Наименование Примечание

1 Здание школы сущ.

2 Многофункциональная спортивная
площадка проект.

3 Площадка для уличных тренажеров

4 Площадка для ГТО проект.

5 Площадка для воркаута

6 Площадка для настольного тенниса проект.

ТК-1  L=26м
ТК-1  L=31м

ТК
-1

  L
=3

1м

ТК-1  L=26м ТК-1  L=31м

ТК-1  L=29м

ТК-1  L=24м ТК-1  L=25м

№1-1
А №1-2

В №1-3
С

№1-4
А

№1-9
С

№1-8
В

№1-7
А

№1-6
С

№1-5
В

Гр 1
от ЯУО до опоры №1-1
Кабель АВБбШв-1 4х6
в ПНД-63 L=2м

Гр 1
от опоры №1-1 до опоры №1-9
Кабель АВБбШв-1 4х6
в ПНД-63
L=221м
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08-22-ЭН.ВР       

      
Строительство спортивных плоскостных сооружений  

в с. Троицкое Липецкого муниципального района 

      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Разраб. Пак  05.22  
Администрация сельского поселения 
Ленинский сельский совет Липецкого 

муниципального района Липецкой области 
 

Стадия Лист Листов 

    
Р 1 2 

    

    

Ведомость объёмов работ.  ООО «ЛЭПроект» Н.контр. Пак  05.22 

ГИП Мамонова  05.22 

Формат А4 

 

№ 

п\п 
Наименование вида работ Ед. изм. Количество 

Примеча-

ние 

1 Ящик управления освещением ЯУО 9602-3474 У1 шт/кг 1/25,6  

2 Установка ящик  ЯУО 9602-3474 У1 шт 1  

3 

Рытье траншеи для прокладки 1 кабеля затянутого в п/э 

трубу ф 63 мм в грунте II группы сухой, механизированным 

способом объем ковша 0,25 м3 

м/м3 223/40,14  

4 Устройство песчаной постели под трубы м3 13,38  

5 Прокладка п/э труб ф 63 мм в траншее м 260  

6 Труба двустенная гофрированная п/э ПВД/ПНД ф 63 мм м 260  

7 

Прокладка кабеля весом до 6 кг (АВБбШв-1 4х16 мм2) 

- в шкафу по конструкциям 

- по опоре 

- в траншее 

м 

м 

м 

м 

28 

2 

10 

16 

 

8 

Прокладка кабеля весом до 2 кг (АВБбШв 4х6 мм2) 

- в п/э трубе ф 63 мм, в траншее 

- в опоре освещения (1 завод кабеля равен 2,2 м) 

- в шкаф освещения 

м 

м 

м 

м 

280 

241,8 

35,2 

3 

 

9 
Кабель алюминиевый АВБбШв 4х6 мм2-1 кВ (с учетом 2% 

на отходы) 
м 280  

10 
Обратная засыпка траншеи грунтом бульдозером Р=59 кВт с 

уплотнением пневмотрамбовками 
м3 26,76  

11 Песок м3 13,38  

12 
Бурение ям бурильно-крановой машиной глубиной до  2 м, 

грунт II группы сухой 
шт/м3 9/3,6  

13 Засыпка гравия под опору м3 0,36  

14 Засыпка бетона под опору  м3 2,07  

15 Гравий фр. 20-40 ГОСТ 8267-93* м3 0,36  

16 Бетон В25 F300W8 ГОСТ 26633-91* м3 2,07  

17 
Установка закладной детали:  

- ФМ-0,159-2,0 (фланец 400) 
шт/т 9/0,423  

18 
Обратная засыпка ям грунтом вручную 

 
м3 1,17  

19 Закладная деталь фундамента ФМ-0,159-2,0 шт/т 9/0,423  

20 
Монтаж автоматического выключателя однофазного  

Iрасц.=6,3 А в опору на DIN-рейку 
шт 9  
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08-22-ЭН.ВР 
 

      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  
Формат А4 

 

Лист 

2 

№ 

п\п 
Наименование вида работ Ед. изм. Количество 

Примеча-

ние 

21 Автоматический выключатель однофазный Iрасц.=6,3 А шт 9  

22 Муфта  4ПКВНтпнгБ-LS-16/25 М шт 2  

23 
Установка металлической опоры: 

- ОГК-10(1) 

шт        

шт/т 

9 

9/1,431 
 

24 Металлическая опора освещения ОГК-10(1) шт/т 9/1,431  

25 
Монтаж кронштейна на опоре: 

-однорожковый 
шт 9  

26 Кронштейн К1-2,0-1,5-1-1 шт 9  

27 Монтаж светильника Pandora на кронштейн шт 9  

28 Светильник Pandora шт 9  

29 Затяжка провода ВВГ в опоры и кронштейны м 135  

30 Провод ВВГ 3х1,5 (с учетом 3% на отходы) м 135  

31 Заземление опор освещения стальной прокат d=18мм шт/м 9/49,5  

32 Стальной прокат d=18мм оцинкованный  м 49,5  
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